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Tab. 1 
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu kluczborskiego 

Stan na dzień 31.08.2019 r.  
 

Producent 
wody Wodociąg/strefa zaopatrzenia Produkcja 

wody (m3/d) 

Liczba 
zaopatrywanej 
ludności (tys.) 

Uzdatnianie wody 
(metody) Kwestionowane parametry Ocena jakości  na 

dzień 31.08.2019 
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Kluczbork 
(Kluczbork, Krasków, Kuniów, 
Ligota Górna, Ligota Dolna, Ligota 
Zamecka, Bogdańczowice) 

4021 25,7 

napowietrzanie 
odżelazianie 
odmanganianie 
chlorowanie stałe 

żelazo, mangan  
(18.06., 25.06., 12.07.) 

Warunkowa 
przydatność              

do spożycia do 
31.12.2019 r.  

Bogacica 
(Bogacica, Bażany, Bogacka 
Szklarnia, Borkowice, Czaple 
Stare, Czaple Wolne, Żabieniec 

315 3,5 
napowietrzanie 
odżelazianie 
odmanganianie 

- przydatna              
do spożycia 

Krzywizna  
(Biadacz, Gotartów, Krzywizna, 
Kujakowice Dolne, Kujakowice 
Górne, Smardy Dolne, Smardy 
Górne, Unieszów, Bąków, 
Łowkowice, Maciejów) 

662 5,2 

napowietrzanie 
odżelazianie 
odmanganianie 
chlorowanie stałe 

Escherichia coli, 
Enterokoki,  
Bakterie grupy coli 
(21.06. , 29.07.) 
 
Chlor wolny  
(15.07.) 

przydatna              
do spożycia 

Chocianowice 
(Chocianowice, Gronowice, Oś, 
Ciarka, Lasowice Małe, Lasowice 
Wielkie, Jasienie, Szumirad, Tuły, 
Trzebiszyn, Wędrynia, Chudoba, 
Laskowice 

618 6,7 
napowietrzanie 
odżelazianie 
odmanganianie 

- przydatna              
do spożycia 

Polanowice-Byczyna   
(Byczyna, Polanowice, Jaśkowice, 
Gołkowice, Proślice, Biskupice, 
Jakubowice, Kochłowice) 

728 5,9 chlorowanie stałe  - przydatna              
do spożycia 

Kostów 
(Kostów, Janówka, Ciecierzyn, 
Miechowa)  

202 1,1 wymiana jonowa - przydatna         
do spożycia  

Nasale Kastel  
(Wojsławice, Roszkowice, 
Sierosławice, Borek)  

49 0,7 
napowietrzanie 
odżelazianie 
odmanganianie 

- przydatna        
do spożycia  

Dobiercice 
(Dobiercice, Sarnów, Pszczonki, 
Chudoba, Nasale, Gosław, 

144 1,4 
odżelazianie, 
odmanganianie, 
napowietrzanie, 

- przydatna        
do spożycia  
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Producent 
wody Wodociąg/strefa zaopatrzenia Produkcja 

wody (m3/d) 

Liczba 
zaopatrywanej 
ludności (tys.) 

Uzdatnianie wody 
(metody) Kwestionowane parametry Ocena jakości  na 

dzień 31.08.2019 
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 Wołczyn ujęcie Brzezinki 

(Wołczyn, Brynica, Brzezinki, 
Gierałcice, Ligota Wołczyńska, 
Rożnów, Skałągi, Szum, Wąsice, 
Wierzchy) 

1023 9,0 wymiana jonowa - przydatna        
do spożycia 

Krzywiczyny 
(Krzywiczyny, Komorzno, Bruny) 144 1,4 

napowietrzanie 
odżelazianie 
odmanganianie 

- przydatna        
do spożycia 

Markotów 
(Markotów Duży, Markotów Mały) 26 0,3 brak - przydatna               

do spożycia 

Szymonków              
(Szymonków, Świniary Małe) 65 0,6 

napowietrzanie 
odżelazianie 
odmanganianie 

- przydatna              
do spożycia 

Wierzbica Górna 
(Duczów Mały, Duczów Wielki, 
Świniary Wielkie, Wierzbica Górna, 
Wierzbica Dolna) 

271 1,7 
odżelazianie 
odmanganianie 
napowietrzanie 

- przydatna              
do spożycia 

Lesaffre 
Polska   
46-250 

Wołczyn,  
Dworcowa 

36 

Wołczyn 
(produkcja drożdży spożywczych) - - - - przydatna  

do spożycia  

 
Wyjaśnienia: 

1. Wodociąg Kluczbork: żelazo warunkowo do 500µg/l, (norma 200µg/l), mangan 150µg/l (norma 50µg/l).  
2. Wodociąg Krzywizna: wydano dwie decyzje o braku przydatności wody do spożycia z rygorem natychmiastowej wykonalności w związku z zanieczyszczeniem 

mikrobiologicznym oraz jedna o warunkowej przydatności (przekroczenia stężenia chloru wolnego), także z rygorem natychmiastowej wykonalności.  
 
 
 
 
Kluczbork, 06.09.2019 r.  

 


